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АНАЛІЗ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ХРЕСТОВИНИ ГІДРОГЕНЕРАТОРА – ДВИГУНА 
ВЕЛИКОЇ ПОТУЖНОСТІ ЗА ОСОБЛИВИХ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
 
АНОТАЦІЯ В роботі проведено дослідження основних елементів конструкції гідрогенераторів вертикального ви-
конання, а саме статору, ротору у складі втулки, спиць, обода ротору, полюсів і надставки валу, направляючого 
підшипника з пристроєм мащення і охолодження, підп’ятника з пристроєм мащення і охолодження, гальмівного і 
підйомного пристрою ротора з системою трубопроводів, насосом високого тиску, щитом гальмування, верхнім і 
нижнім перекриттям з сполучними і складальними елементами, системи вентиляції та охолодження гідрогенера-
тора-двигуна, включаючи повітроохолоджувачі. Вказано на неможливість розв’язання прямої задачі для елементів 
конструкції, що знаходяться під дією циркуляційних струмів. Запропоновано рішення обернених задач для крупних 
елементів гідрогенератору. Виконано аналіз причин нагріву хрестовини гідрогенератора в процесі експлуатації при 
різних режимах роботи. Проведено детальний розрахунок теплового стану і переміщень центральної частини хре-
стовини при нагріванні, а також визначені зусилля які передаються на домкрат в результаті теплового розширен-
ня лап хрестовини. Проведений розрахунковий аналіз показав, що теплове розширення і внаслідок цього переміщення 
всієї хрестовини в цілому критичного характеру не мають. 
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ANALYSIS OF HEAT STATE OF HYDROGENERATOR SPIDER – MOTOR OF HIGH 
POWER AT SPECIAL CONDITIONS OF OPERATION 
 
ABSTRACT In given article the study of the basic elements of Hydrogenerators of vertical design version namely the stator, 
the rotor including the bush, spokes, rotor rim, poles and shaft extension, guide bearing with lubrication and cooling, the 
thrust bearing with lubrication and cooling, braking and lifting device of the rotor with pipe lines systems, high pressure 
pump, braking shield, with top and bottom overlap with connection and assembly elements, ventilation and cooling system of 
Hydrogenerator-motor including air coolers. It is indicated to impossibility of the direct task solving for the design elements 
that are under action of circulation currents. Solving of the reverse tasks for large design elements of Hydrogenerator is 
proposed. The analysis of heating causes of the spider of Hydrogenerator during operation under various operating modes. 
Detailed calculation of the thermal state and the transfer of the central part of the spider at heating, as well as forces trans-
mitted to the jack as a result of thermal expansion of the spider legs were determined. Calculation analysis has showed that 
the thermal expansion and thereby a transfer of the entire spider do not have critical nature generally. Submitted article 
gives opportunity to continue studying of the action of circulation currents to general condition of the design. Proposed 
methods let solve the reverse thermal task in three-dimensional model. As per got thermal release we succeed to specify the 
reaction in the spacing jacks supports connected with the thermal expansion of the construction. At that we succeed to deter-
mine heat release due to circulation currents in the spider top area. Calculations were made in the software programming 
complex SolidWorks Simulation. 




Сучасна енергетика дозволяє отримувати 
електроенергію багатьма способами – вітрогенера-
тори, парові турбіни, енергія припливів і відливів, 
а також гідрогенератори. Розвиток гідроенергети-
ки в Україні є одним з перспективних напрямків 
розвитку енергетики країни в цілому. Основу гід-
рогенераторного парку ГЕС і ГАЕС країни скла-
дають гідрогенератори горизонтального типу. Го-
ризонтальні гідрогенератори при досить високих 
частотах обертання виявляються більш компакт-
ними і легкими в порівнянні з вертикальними і 
внаслідок цього є більш продуктивними. Основ-
ними виробниками гідрогенераторів в світі є: 
«Alstom» Франція, «Siemens» Німеччина, «Toshiba» 
Японія, «Електроважмаш» Україна, «Ansaldo 




Визначити початкові та граничні умови 
шляхом розв’язання оберненої задачі з урахуван-
ням впливу циркуляційних струмів на конструкти-
вні елементи гідрогенератора. 
 
Загальний опис конструкції гідроагрегату 
 
Конструкція гідрогенератора залежить від па-
раметрів гідротурбіни, які в свою чергу залежать від 
природних умов в районі будівництва гідроелектро-
станції (напору води і її витрати). Також вона обира-
ється таким чином, щоб досягалася максимальна 
потужність при виробленні електроенергії. У зв’язку 
з цим для кожної гідроелектростанції зазвичай прое-
ктується новий гідрогенератор. Зазвичай використо-
вується гідрогенератори вертикального типу, але 
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бувають винятки, коли ефективніше використати 
горизонтальний тип [1]. 
Велика частина існуючих на сьогодні гідроге-
нераторів мають вертикальне виконання з порівняно 
малою частотою обертання (до 600 об/хв) і досить 
великим діаметром (до 20 м). Також існують гідро-
генератори горизонтального виконання, але в них 
стає неможливим забезпечення необхідної механіч-
ної міцності і жорсткості елементів їх конструкції. 
До складу гідрогенератора-двигуна і його 
допоміжних систем входять: 
– статор; 
– ротор у складі втулки, спиць, обода рото-
ра, полюсів і надставки валу; 
– направляючий підшипник з пристроєм 
мащення і охолодження; 
– підп’ятник з пристроєм мащення і охоло-
дження; 
– гальмівний і підйомний пристрій ротора з 
системою трубопроводів, насосом високого тиску, 
щитом гальмування; 
– верхнє і нижнє перекриття з сполучними і 
складальними елементами; 
– система вентиляції та охолодження гідро-
генератора-двигуна, включаючи повітроохоло-
джувачі; 
– система підігріву повітря на зупиненому 
гідрогенераторі-двигуні; 
– система освітлення гідрогенератора-
двигуна; 
– головні і нульові виводи обмотки статору і 
виводи обмотки збудження; 
– щітково-контактний апарат (для підведен-
ня струму в обмотку ротора); 
– верхній ковпак для закриття верхнього кі-
нця надставки валу і щітково-контактного апарату; 
– індивідуальна система захисту від пожежі 
в гідрогенераторі-двигуні; 
– болтові і втулкові елементи з’єднання 
верхнього фланця втулки ротора з фланцем над-
ставки валу; 
– трубопроводи системи водяного охоло-
дження повітроохолоджувачів і мастилоохолоджу-
вачів направляючого підшипника і підп’ятника; 
– датчики системи контролю та моніторин-
гу, клемні шафи, а також проводка від датчиків до 
клемників; 
– система термоконтролю гідрогенератора-
двигуна; 
– система моніторингу з контролем частко-
вих розрядів в ізоляції обмотки статора; 
– система водяного автоматичного пожежо-
гасіння (АПЖ) з вбудованими інфрачервоними 
датчиками з контролем витрати; 
– статична тиристорна система незалежного 
збудження. 
Гідрогенератор-двигун забезпечує роботу в 
двох основних режимах: в генераторному і в рухо-
вому. 
У генераторному режимі гідрогенератор-
двигун перетворює механічну енергію, передану з 
вала насос-турбіни, в електричну енергію, що від-
дається в мережу. 
У режимі двигуна гідрогенератор повинен 
перетворити електричну енергію, що забирається з 
мережі в механічну енергію обертання валу насос-
турбіни, що подає воду з нижнього у верхній ба-
сейн ГАЕС для створення запасу потенційної ене-
ргії у вигляді накопичуваної в верхньому басейні 
води. 
Розглянутий нами гідрогенератор-двигун – 
горизонтальний зонтичний з одним направляючим 
підшипником, розміщеним у масляній ванні верх-
ньої хрестовини над ротором, і з підп’ятником, що 
спирається на кришку гідротурбіни. Монтується 
генератор на хрестовину, яка служить для сприй-
няття і передачі вертикальних і радіальних зусиль 
безпосередньо на фундамент або на корпус стато-
ра, закріплений на фундаменті. Її конструкція по-
винна протистояти осьовим і поперечним наван-
таженням, а також витримувати температурні пе-
репади. Гідрогенератор-двигун приєднується до 
блокового трансформатора через два елегазових 
вимикача і два роз’єднувача [2]. 
Потік води під напором входить в трубу і 
звідси в спіральну камеру. Рухаючись всередині 
камери водяна маса закручується. У центрі камери 
– колесо турбіни з направляючим апаратом, що 
складається з лопаток, які можуть повертатися на 
своїй осі і таким чином регулювати вироблювану 
потужність. 
Крізь направляючий апарат вода потрапляє 
на лопаті робочого колеса турбіни і вона починає 
обертатися. Далі вода потрапляє у відсмоктуваль-
ну трубу, а з неї назад у русло ріки. 
Робоче колесо турбіни обертається і разом з 
ним обертається вал, що зв’язує робоче колесо з 
ротором електричної машини – генератором змін-
ного струму. Під час його роботи виділяється зна-
чна кількість тепла, тому необхідна досить потуж-
на система охолодження. У розглянутому нами 
генераторі встановлена непряма система охоло-
дження з повітряним охолодженням обмотки ста-
тора і ротора та замкнутим циклом самовентиляції 
з охолодженням повітря в повітроохолоджувачах, 
встановлених на зовнішній поверхні корпусу ста-
тора. Повітря циркулює під впливом самовентиля-
ції ротора. Витрата повітря забезпечується за ра-
хунок напірної дії тих самих, названих вище спиць 
ротора, обода з каналами і полюсів. 
Також варто коротко сказати про статор гі-
дрогенератора. Він виготовляється роз’ємним з 
деякої кількості секторів, які сполучаються при 
складанні в кільце за допомогою стикових плит та 
стяжних болтових елементів. Важливим фактором 
є те, що корпус статора повинен передавати на 
будівельну частину без деформацій електромеха-
нічні, електродинамічні і термічні сили, що вини-
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кають внаслідок аварійних режимів. Тобто необ-
хідно задати високий рівень жорсткості кожного 
елементу окремо і всієї конструкції в цілому. 
Сердечник статора повинен бути виконаний 
з високоякісної холоднокатаної електротехнічної 
сталі нерознімним з шихтовкою у «кільце» і укла-
данням обмотки на монтажному майданчику стан-
ції на місці установки. Монолітність сердечника 
статора повинна досягатися його багаторазовим 
обпресуванням у процесі складання за допомогою 
кільцевого гідравлічного преса, а також індукцій-
ним обпресуванням. 
Обмотка статора петльова, стрижнева, дво-
шарова; плетені стрижні повинні виконуватися з 
двох стовпців елементарних провідників, транспо-
нованих за методом Робеля на 360. Ізоляція обмо-
тки статора – термореактивна, з вакуумуванням і 
гидростатичним обпресуванням при її запіканні 
необхідно забезпечити належний клас нагрівостій-
кості. 
Тепер розглянемо валопровід, який пов’язує 
робоче колесо турбіни з ротором генератора. Він 
повинен бути спроектований так, щоб витримува-
ти обертаючі моменти, що виникають під час нор-
мального і аварійного режимів роботи. Конструк-
ція повинна забезпечувати відсутність концентра-
торів місцевих напружень. Повинен бути захище-
ний від струмів валу, для чого сегменти підшип-
ника і диск підп’ятника повинні бути електрично 
ізольовані від корпусу. 
Конструкція направляючого підшипника 
повинна забезпечувати обертання ротора в будь-
якому режимі роботи, включаючи аварійні умови. 
Він повинен представляти досить жорстку конс-
трукцію, яка узгоджується з вимогами, що стосу-
ються критичної частоти обертання валу. 
Підп’ятник повинен бути гідродинамічного 
типу, з використанням олії в якості мастильного 
середовища і спроектований для сприйняття осьо-
вих навантажень, включаючи передані від насос-
турбіни. Він повинен спиратися на кришку насос-
турбіни. 
З генератора струм проходить через транс-
форматор, який підвищує напругу, а з нього в ме-
режу для подальшої передачі споживачам. 
 
Зворотні задачі теплотехніки 
 
Нехай за відомим кінцевим тепловим ста-
ном тіла необхідно відновити початковий розподіл 
температур, звернувши хід часу. Це приклад по-
становки оберненої задачі теплопровідності. У 
більш загальному сенсі зворотними називають 
завдання в яких шукані величини недоступні пря-
мим спостереженням і повинні бути відновлені за 
даними непрямих вимірювань (тобто вимірювання 
інших величин, пов’язаних з пошуком деякою 
складною функціональною залежністю). 
На відміну від прямих завдань, зворотні не 
завжди можуть відповідати реальним подіям: не 
можна звернути хід теплообмінного процесу, як і 
змінити плин часу, постановки оберненої задачі є 
фізично некоректними. При математичній форма-
лізації фізична некоректність вже проявляється, 
частіше, наприклад, в нестійкості рішення, як ма-
тематичне. Таким чином, зворотні задачі предста-
вляють собою типовий приклад некоректно поста-
влених задач в теорії теплообміну. 
Поряд з прямим завданням теплопровіднос-
ті – відшукання температурного поля шляхом ви-
рішення рівняння з відомими крайовими умовами 
– можлива постановка і оберненої задачі, в якій по 
заданому в просторі і в часі розподілу температур 
потрібно визначити відповідні крайові умови (або 
початковий розподіл температури, або граничні 
умови) або коефіцієнти рівняння – фізичні власти-
вості речовини. 
Для розв’язання прямої задачі ми завжди 
рухаємося від причини до слідства, у нас завжди є 
можливість провести будь-які виміри, або експе-
рименти. У рішенні обернених задач цей принцип 
не працює, в умовах таких задач ми рухаємося 
навпаки від слідства до причини, тому потрібні 
принципово нові підходи до вирішення таких за-
вдань. Одним з таких методів є аналітичні або ма-
шинні (чисельні) розв’язки обернених задач не-
стаціонарної теплопровідності. Залежно від конк-
ретної спрямованості і строгості постановки, які 
визначаються прикладними цілями досліджень, 
прийоми і алгоритми розв’язання обернених задач 
широко варіюються. Методичні похибки які базу-
ються на основі відновлюваних температур тепло-
обмінних і теплофізичних характеристик переваж-
но оцінюються, виходячи з приватних особливос-
тей розв’язуваної задачі [3]. 
Іншим методом вирішення таких завдань є 
метод підбору. Також одним з перспективних на-
прямків у вирішенні зворотних задач теплопровід-
ності є приведення їх до екстремальних постано-
вок і використання приватних методів теорії опти-
мізації. При цьому можливі два випадки: 
1) рішення шукається в просторі парамет-
рів; 
2) завдання вирішується в функціональному 
просторі. 
У першому випадку екстремізується функ-
ція кінцевого числа параметрів – параметрична 
оптимізація, у другому – визначаються функції, які 
екстремізують функціонал від цих функцій – фун-
кціональна оптимізація. 
Підводячи підсумки усьому вище сказаному 
можна з упевненістю сказати, що відшукання най-
більш простого і точного механізму розв’язання 
обернених задач теплотехніки, і обернених задач в 
цілому – це питання, яке ще дуже довгий час буде 
залишатися актуальним, тому що існує безліч за-
вдань цього типу, і при щонайменшій зміні будь-
 
Вісник НТУ «ХПІ». 2017. № 11(1233) 51 
Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування ISSN 2078-774X (print) 
 
 
52 Вісник НТУ «ХПІ». 2017. № 11(1233) 
яких параметрів, наша умовна задача буде «пере-
тікати» з одного виду в інший. Тому для початку 
необхідно створити більш – менш чітку класифі-
кацію задач такого типу, а вже після шукати меха-
нізм вирішення для всього класу в цілому. 
 
 Рис. 1 – Вертикальний гідрогенератор 
 
Визначення теплового стану 
хрестовини при нагріванні 
 
Під час роботи вертикального гідрогенератора 
(рис. 1 та 2) деяка частина вироблюваної їм потужно-
сті, (2–5 % від номінальної) розсіюється у вигляді 
тепла всередині самого генератора. 
Величина втрат безпосередньо залежить від 
розмірів гідрогенератора – чим більше генератор, 
тим менше обертів і тим менше втрати, і навпаки. 





Одним з основних теплових впливів на гене-
ратор є вихрові струми, які утворюються в двигуні 
внаслідок електромагнітної індукції в провідному 
середовищі при зміні пронизуючого її магнітного 
потоку [7]. Всі втрати потужності перетворюються в 
тепло, яке нагріває гідрогенератор (рис. 3). Також 
нагрівається і хрестовина, на яку монтується генера-
тор і яка має безпосередній контакт з корпусом гене-
ратора. Тепло перетікає з обмоток статора на корпус, 
 Рис. 2 – Загальний вигляд зверху 
 
а з нього на хрестовину. 
 
 Рис. 3 – Тепловий стан гідрогенератора 
 
ур 
 Рис. 4 – Температурний режим лапи 
 
Завданням цього розрахунку є визначення те-
плового стану і переміщень хрестовини та її лап при 
нагріванні (рис. 4), а також навантаження якого за-
знають домкрати через переміщення лап. Дане за-
вдання є зворотною задачею теплотехніки, тому що з 
початкових даних у нас присутнє тільки температур-
не поле хрестовини, і спираючись на це температ
Температура, °С 100
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не пол
4]. 
Загальний запис оберненої за чі може бути 
е, нам необхідно відновити первісний стан 
об’єкта, тобто потрібно звернути процес назад [
да
представлений у формі операторного рівняння 
FfUufAu  ,, , 
де u і f – відповідно шукана характеристика і та, яка 
спостерігається. Вони трактуються як елементи мет-
ричних просторів U і F. Оператор A:U → F передба-
чається заданим, має область визначення D(A)  U і 
область значення R(A)  U. Завдання рішення рів-
няння 
U (умова можливості розв’язання); 
ти тепловиділення, обу-
мовлен
називається коректно поставленим за Адама-
ром, якщо: 
1) для будь-якої f  R(A) = F існує рішення 
u  
2) рішення є єдиним в U (умова однозначнос-
ті). 
Згідно з отриманими тепловиділеннями вда-
лося уточнити реакції в опорах розпірних домкратів, 
пов’язаних з тепловим розширенням конструкції. 
При цьому вдалося визначи
і циркуляційними струмами в зоні розташу-
вання верхньої хрестовини. 
Розрахунки проводилися в програмному ком-
плексі SolidWorks Simulation. 
Для початку визначили стаціонарний тем-
перату ирний режим лап . Потім визначили теплові 
переміщення і побудували їх епюру. 
В результаті проведеного розрахунку 
з’ясували
 отримали тем-
ературний розподіл хрестовини від теплового 
впливу з боку прові
лового навантаження на хрестовину гене-
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 що максимальне переміщення в центра-
льній частині хрестовини склало 0,1 мм. 
У механічному розрахунку домкрат вважа-
ється абсолютно жорстким. Спочатку визначили 
стаціонарний температурний режим лапи (рис. 4). 







На даному етапі проведено детальний роз-
гляд основних проблем нагріву гідрогенератора, та 
пов’язаних з цим додаткових навантажень на всю 
конструкцію в цілому. Зазначено основні шляхи 
напрямку використання математичним апаратом 
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АННОТАЦИЯ В работе проведено исследование основных элементов конструкции гидрогенераторов вертикально-
го исполнения, а именно статора, ротора в составе втулки, спиц, обода ротора, полюсов и надставки вала, направ-
ляющего подшипника с устройством смазки и охлаждения, подпятника с устройством смазки и охлаждения, тор-
мозного и подъемного устройства ротора с системой трубопроводов, насосом высокого давления, щитом тормо-
жения, верхним и нижним перекрытием со связующими и сборочными элементами, системы вентиляции и охлаж-
дения гидрогенератора-двигателя, включая воздухоохладители. Указано на невозможность решения прямой задачи 
для элементов конструкции, находящихся под действием циркуляционных токов. Предложено решение обратных 
задач для крупных элементов гидрогенераторов. Выполнен анализ причин нагрева крестовины гидрогенератора в 
процессе эксплуатации при различных режимах работы. Проведен детальный расчет теплового состояния и пер
мещений центральной части крестовины при нагревании, а также определенные усилия, кото
д
ого характера не имеют. 
